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WPUSTY KANALIZACYJNE, 
STUDZIENKI, ROWY

7
SKALA:

NR RYSUNKU:

PODPIS:

INWESTOR:

TREŚĆ
RYSUNKU:

ADRES
INWESTYCJI:

62-420 Strzałkowo, ul. Pułaskiego 5a
kom.: +48 509 400 903
W: www.grupa-nemo.pl

  E: biuro@grupa-nemo.pl 

OPRACOWAŁ:

-GRUPA INŻYNIERII SANITARNEJ
N E M O

SYGNATURA: 23

PROJEKTOWAŁ:

NR UPRAWNIEŃ: DATA:IMIĘ I NAZWISKO:

NR STRONY:REW.:

mgr inż. Radosław Gabriel

upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
i wod-kan

mgr inż. Szymon Michalski
WKP/0181/POOS/15

STREFY ZAGROŻENIA WYBUCHEM ORAZ ODLEGŁOŚCI 
BEZPIECZEŃSTWA DLA ZBIORNIKA PODZIEMNEGO

UWAGI:
Strefa zagrożenia wybuchem 2:
R=1,5m we wszystkich kierunkach od króćców zbiornika

04.2021

04.2021

PLAC REYMONTA 1, 62-306 KOŁACZKOWO
(dz. nr 153/16, obręb. ew.: 0109 Kołaczkowo,

jednostka ew.: 303001_2 Kołaczkowo)

Gmina Kołaczkowo
Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo


