
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

ZADANIE:  

Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z instalacją 

gazową na gaz płynny zasilany z dwóch podziemnych zbiorników o 

pojemności 6400l dla budynku użyteczności publicznej ,,GOK" 

 

RODZAJ ROBÓT:  

Instalacje wewnętrzne sanitarne, instalacje zewnętrzne sanitarne, instalacje elektryczne, 

prace budowlane 

 

LOKALIZACJA:  

Plac Reymonta 1; 62-306 Kołaczkowo 

Działka nr:153/16; jednostka ew.: 303001_2 Kołaczkowo, obręb ew.: 

0109 Kołaczkowo 

 

INWESTOR: 

Gmina Kołaczkowo  

Plac Reymonta 3 

62-306 Kołaczkowo  

  

 

 

 

 

 

 



Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem (opis techniczny, rysunki)       
 i przedmiarami. 
 

1. NAZWA ZADANIA 

Nazwa inwestycji: 

Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z instalacją 
gazową na gaz płynny zasilany z dwóch podziemnych zbiorników o 
pojemności 6400l dla budynku użyteczności publicznej ,,GOK" 
 

Adres inwestycji: 

Plac Reymonta 1; 62-306 Kołaczkowo 
Działka nr:153/16; jednostka ew.: 303001_2 Kołaczkowo, obręb ew.: 
0109 Kołaczkowo 

 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT: 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót w podanym zakresie: 

Prace demontażowe: 

- spuszczenie wody (zładu instalacji) 
- demontaż istniejących urządzeń, instalacji w kotłowni 
 

Prace budowlane: 

- wykucie bruzdy w ścianie zewnętrznej pod rurę gazową 
- wykucie otworu w ściennie zewnętrznej pod kratkę wentylacyjną 
- nasypanie gruzu w celu podniesienia poziomu posadzki 
- wykonanie posadzki 
- zagruntowanie ścian oraz sufitu 
- malowanie ścian oraz sufitu 
- ułożenie płytek na podłodze 
 

Wewnętrzne instalacje sanitarne: 

- montaż kaskady kotłów wraz z osprzętem 
- montaż kominów spalinowych 
- montaż kratki wentylacyjnej przy kominie 
- montaż kratki wentylacyjnej w ścianie zewnętrznej 
- montaż rurociągów centralnego ogrzewania, gazu, wody i kanalizacji wraz  
z armaturą 
- montaż zlewu z baterią oraz zaworu czerpalnego 
- montaż szafki gazowej wraz z armaturą na ścianie zewnętrznej budynku 
- izolacja rurociągów 
- montaż systemu detekcji gazu 
 



Instalacje elektryczne: 

- montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu 
- montaż tablicy elektrycznej 
- montaż oświetlenia 
- montaż okablowania kotłowni  
- montaż gniazd 
 

Zewnętrzne instalacje sanitarne: 

- montaż zbiorników gazu wraz z armaturą 
- montaż rurociągu gazowego od zbiorników do budynku 
- wykonanie ogrodzenia z furtką 
- nasadzenie bluszczu wokół ogrodzenia 

  

3. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Teren budowy stanowią pomieszczenia istniejącej kotłowni oraz teren przyległy, na którym 
montowane będą zbiorniki gazu. 

 

4. ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w 
umowie na wykonanie robót.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA 

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przepisów i normatywów z zakresu ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jej terenem. Wykonawca będzie unikał szkodliwych 
działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 
hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 
działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. Wykonawca zobowiązuje się do 
stosowania wymogów ustawy o odpadach, zwłaszcza w zakresie segregacji odpadów. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY 

Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich warunków sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a 
także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież ochronną wymaganą dla 
personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany do 
opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (planu bioz) zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz.1126), uwzględniając wymagania określone w rozporządzeniach: 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 



podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. 2003r. Nr 169, poz. 1650). 

 

7. OGRODZENIE PLACU BUDOWY 

Miejsce składowania materiałów i elementów budowlanych ustalone zostanie z 
Zamawiającym na etapie przekazywania placu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do 
utrzymania w czystości dróg publicznych i dróg wewnętrznych przy placu budowy. Teren 
robót prowadzonych na zewnątrz budynku należy wygrodzić oraz oznakować tablicami 
informacyjno-ostrzegawczymi. W miejscu dobrze widocznym umieścić tablicę informacyjną 
budowy. Tablica musi być szczegółowo wypełniona według posiadanego wzoru pisakiem 
wodoodpornym niezmywalnym. 

 

8. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

Certyfikat zgodności – dokument wydawany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizową specyfikacją 
techniczną;  

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizową 
specyfikacją techniczną:  

Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę;  

Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonywanymi w trakcie wykonywania 
robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów;  

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonany w celu weryfikacji ich 
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych, nieobjętych przedmiarem;  

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, a także wykonanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór 
części budynku wykonywanego w stanie nadającym się do użytku, przed zgłoszeniem do 
odbioru całego budynku; 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – odbiór końcowy polegający na protokolarnym 
przyjęciu od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych; odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
kierownika budowy faktu zakończenia robót, łącznie z zagospodarowaniem i 
uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych 
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej;  



Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych;  

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które są możliwe do odebrania pod względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót;  

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 

9. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH ORAZ ICH TRANSPORTU I SKŁADOWANIA 

Materiały: 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót muszą spełniać wymogi stawiane 
wyrobom budowlanym przez Prawo Budowlane i Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 
kwietnia 2004r oraz wymaganiom zawartym w normach i aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających materiał do stosowania w budownictwie. Do wykonania robót należy 
stosować materiały posiadające: 

- Aprobaty techniczne lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną 

- Atesty higieniczne 

Składowanie i transport materiałów: 

Składowanie i transport materiałów należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi 
przez producenta określonego materiału, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności techniczno-użytkowych. 

 

10. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA 
ROBÓT 

Wykonawca powinien stosować sprzęt zgodny z przyjętym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych dla konkretnych rodzajów robót. Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może 
wpływać niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót. W przypadku braku stosownych 
ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora 
nadzoru. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, jeżeli jest to wymagane przepisami. Sprzęt, maszyny i 
urządzenie nie gwarantujące prawidłowej realizacji umowy mogą być zakwestionowane przez 
inspektora nadzoru i niedopuszczone do realizacji robót. 

 



11. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji wyboru 
materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń 
odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte o wymagania określone w umowie, 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, normach. Polecenia inspektora nadzoru 
przekazane Wykonawcy będą wykonywane nie później niż w wyznaczonym terminie, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
12. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, 
zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania 
materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie inspektorowi 
nadzoru opracowania dotyczącego programu zapewnienia jakości.  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 
we właściwym zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom 
uprawnionych organów. 

 

13. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
 

Zasady rozliczania za wykonane roboty budowlane ustalono w umowie na wykonanie robót.  
Obmiary robót ujętych w umowie na roboty budowlane należy przeprowadzać przed 
częściowymi i ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku dłuższej przerwy 
w realizacji robót. 
 

 
14. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

Rodzaje i zasady odbioru robót określono w umowie na roboty budowlane.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania kompletu dokumentacji 
powykonawczej zgodnie z wymogami ustawy „Prawo budowlane” i zapisami umowy oraz 
SIWZ. 
 

15. ROZLICZENIE ROBÓT  
 

Zasady rozliczania robót ustalone zostały w umowie na roboty budowlane. 

 

 

 



16. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 
690, Nr 33/03 poz. 270), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673), 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta 
deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53), 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które 
służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub 
pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu 
zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych 
dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58), 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w zakresie 
efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.11.2003 r), 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r 
w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) 
(wchodzi w życie od dnia 10.11.2003), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
póz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, póz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 
202, póz. 2072). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym(Dz.U.Nr198,póz.2041). 
 
 



Najważniejsze normy i dokumenty: 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych" - zeszyt nr 7 - 
wydanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL 
Warszawa - lipiec 2003, 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" - zeszyt nr 9 - 
wydanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL 
Warszawa - sierpień 2003, 
- "Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe"wydawca: 
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 1995 
- PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania". 
- PN-B-02431-1:1999 „Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości względne j 
mniejszej niż 1. Wymagania". 
- PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania". 
- PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 
badania". 
- PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania". 
- PN-B-0241:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 
- PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody ". 
- PN-ISO 7-1:1995 „Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia” 
-PN-ISO 228-1:1995 „Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną 
Oprócz podanych powyżej przepisów należy również przestrzegać lokalnych wymagań i 
przepisów miejscowego Zakładu Gazowniczego, Zakładu Energetycznego i Straży Pożarnej. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
 
 
 


